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DZP/08PN/2019 

 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na: „Dostawa gazów medycznych oraz gazów o przeznaczeniu 

medycznym wraz z dzierżawą butli lub butli z zaworami zintegrowanymi dla Szpitala 

Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.” sygn. DZP/08PN/2019 

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści: 

 

 

Pyt. 1 dotyczy Pakietu nr 5 

Wykonawca prosi o poprawę omyłki drukarskiej, która polega na tym, iż w wymaganiach 
Zamawiającego co do wielkości butli Zamawiający napisał 7,5 kg, natomiast w tej samej tabelce przy 

opisie przedmiotu zamówienia jest błędnie wskazana wartość 7 kg. 

 

Ad. 1 
Zamawiający informuje, że dokona zmiany w SIWZ, w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie 

Pakietu nr 5. 

 

Pyt. 2 dotyczy Pakietu nr 5 

Dodatkowo w opisie przedmiotu dzierżawy jest mowa o wielkości butli (dwutlenek węgla do 

krioterapii) z podajnikiem dla personelu suchego lodu, Proszę o wyjaśnienie czy chodziło o syfon do 
poboru fazy ciekłej gazu? 

 

Ad. 2 

Tak. Zamawiający potwierdza że chodziło o syfon do poboru fazy ciekłej gazu. 
 

Pyt. 3 dotyczy Pakietu nr 8 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie medycznego tlenku azotu w butlach 1l, ciśnienie 200 bar, 
stężenie 450 ppm o wartości gazu 2,1 m3, z przeliczeniem ilości butli wg poniższego wyliczenia: 

Butla 10l/1,5m3/800ppm zawiera 1 228 000 ppm 

Butla 11/2,1m3/450ppm, zawiera 945 000 ppm 

2 butle x 1 228 000 ppm = 2 456 000 ppm(zapotrzebowanie Zamawiającego) 
2 456 000 ppm : 945 000 ppm = 2,59 butli , co daje 3 butle 11l/450ppm w zaokrągleniu do pełnych 

butli 

 

Ad. 3 

Tak. Zamawiający wyraża zgodę. 

 
 

 

 

 


