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[bookmark: _GoBack]Uszczegółowiony zakres prac do wykonania - dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych.


1. Pokój naświetlań (budynek dermatologii – część męska, parter). powierzchnia ok 25,20 m², wys. 2,90 m. Montaż jednostki zewnętrznej klimatyzatora na elewacji budynku wys. 2.5 – 3.0 m nad terenem.

Zakres: dostawa i montaż klimatyzatora ściennego o mocy chłodniczej min. 5,0 kW. Przeglądy gwarancyjne zawarte w cenie.

2. Pracownia Alergologii (budynek dermatologii – część męska, parter). powierzchnia ok 24,00 m², wys. 2,70 m. Montaż jednostki zewnętrznej klimatyzatora na elewacji budynku wys. 2.5 – 3.0 m nad terenem.

Zakres: dostawa i montaż klimatyzatora ściennego o mocy chłodniczej min. 5,0 kW. Przeglądy gwarancyjne zawarte w cenie.

3. Sekretariat (budynek dermatologii – część męska, parter). powierzchnia ok 16,80 m², wys. 2,98 m. Montaż jednostki zewnętrznej klimatyzatora na elewacji budynku wys. 2.5 – 3.0 m nad terenem.

Zakres: dostawa i montaż klimatyzatora ściennego o mocy chłodniczej min. 3,2 kW. Przeglądy gwarancyjne zawarte w cenie.


